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BUREAU
VERITAS

EU - Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen —
Richtlinie 2014/34/EU

EU - Baumusterprifoescheinigungsnummer

EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2
Gerat: Steuer- und Verbindungskasten Typ Q*-****_x*x#_x#x5/
Hersteller: Quintex GmbH
Anschrift; i_Park Tauberfranken 13

97922 Lauda-Konigshofen
Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu dieser
EU - Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach Artikel
21 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen firr die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaf Anhang Il
der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prufung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
13THO337 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung mit:

EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015+A1:2018

EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die sichere
Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU - Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten Gerates
gemaR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ I1 2G Ex eb ia IIC/IIB/IIA T6/T5/T4 Gb

Tarkheim, 08.12.2022

L

L W i

Bescheinigungen ohne Untersch

1828 ./
e Sy 2
ift und Si_ggel haben keipe Gitig Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder Anderungen bedurfen der
Genehmigung von Bureau Veritas umerProdicts Sefvi any GmbH.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Businesspark A96 certification. deu@bureauveritas.com
www bureauveritas de/cps 86842 Tuerkheim Zertifikatsnummer EPS 13 ATEX 1 616, Ravision 2

ZERT-0201-DEU-ZE-EX-VO1/TEMP-0051-DEU-ZE-V02 1/28




VERITAS

(13) Anlage
(14)  EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

(15) Beschreibung des Gerétes:

Das Anschluss- und Verbindungsgehduse Typ Q*-*******+*=5/  posteht aus einem Gehause in der
Zundschutzart erhohte Sicherheit "e" oder Staubdichtheit "' zur ortsfesten Verwendung. Das Gehéuse ist bestiickt
mit Klemmen fiir Stromkreise in erhéhter Sicherheit "e", Eigensicherheit "ia" oder einer Kombination beider. Die
Komponenten eigensicherer Stromkreise sind entsprechend zu kennzeichnen, z.B. hellblau. Der Anschluss erfolgt
mit Hilfe geeigneter Kabeleinfihrungen. Das Leergehause sowie samtliche ein- und angebauten Komponenten
verflgen Uber gesonderte Bescheinigungen.

Elektrische Daten:

Bemessungsspannung: max. 2200 V AC/DC*
Bemessungsstrom: max. 500 A AC/DC*
Anschlussquerschnitt: max. 300 mm?*
Schutzleiterquerschnitt: max. 150 mm?

*) abhéngig von der verwendeten Klemmengréie

Grole Lange in mm Breite in mm Hoéhe in mm
min 85 75 85
max 600 600 200

Maximale Anzahl der Leiter in Abhangigkeit vom Querschnitt und dem zulassigen Dauerstrom fiir die jeweilige
Gehausegrofe. Als Leiter zahlt jeder eingefuhrte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter; Briicken und
Schutzleiter werden nicht gezahit.
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616

Typenschlussel:

Q- . . /

B i iR S

Revision 2

Gehausematerial

V= Edelstahl rostfrei
P= Polyester

A= Aluminium

S= Stahl beschichtet

{ (mm)

Gehéduse-Lange vierstellig
(mm)

B l

Gehéause-Breite vierstellig |

| Gehause-Hohe dreistellig

(mm)

L

| 2=Exi

Ausfiihrung
1=Ex e

3=Exeli
4= Ex Steuerung
5= Ex Verteiler mit Klemmen

=
| Kennziffern die auf den

Explosionsschutz keinen Einfluss
haben.
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

Polyestergehause:

QX-P1 (80 x 75 x 55 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

L5 25 B 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150| 185| 240| 300
Strom [A]
i !Aé In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
g 4. Gehaduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 9 17| 69 , o ,
20 sl 10l 20 In this area you can add rer_mmafs in notice of
the references and the defined assembly
25 4 111 21 dimensions of the enclosure
35 3 8 21
50 6 17
63 2 8 29
80 3 9 32
100 3 8
125 3 8
160 3 7
200 2 6 20
225 Bestickungenindiesem Bereich erfordern 3 8
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 2 4 10
315 You need proof of warming for adding 2 6
400 terminalsin this area. 4 12
500 Y SR N NN B B 2

QX-P2(110x 75 x 55 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1.5] 25 q 6 10 16 25| 35/ 50| 70f 95| 120/ 150| 185/ 240| 300
Strom [A]
Current [A
e In diesem Bereich kann unter Beachtung der
. Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
10 27 Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 . o Rl In this area you can add terminals in notice of
20 4 10, 20 the references and the defined assembly
5 S| 11 22 dimensions of the enclosure
35 3 8 22
50 7 18
63 2 8 30
80 3 9] 33
100} 4 8
125 3 9
160 3 8
200 2 6 21
225 Bestiickungenin diesem Bereich erfordern 4
250 einengesonderten Erwdrmungsnachweis. 2 5 10
315 You need proof of warming foradding 3 6
400 terminals in this area. 4/ 12
500 ] | | | | | | | 2
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P3 (160 x 75 x 55 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6| 10 16| 25/ 35| 50| 70| 95/ 120/ 150/ 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A] " 2
In diesem Bereich kann unter Beachtung der
9 Hinweise und derfestgelegten EinbaumaRe im
10f 28 Gehause beliebig zusétzlich bestiickt werden.
16 9 18| 73 ; : . ;
In this area you can add terminals in notice of

20 4 n 21 the references and the defined assembly

25 5/ 120 23 dimensions of the enclosure

35 3 9| 22

50 7 18

63 2 8 30

80 3 9| 34
100 4 9
125 3 9
160 3 8
200 2 7]
225 Bestluckungen indiesem Bereich erfordern 4 8
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 2 sl 10
315 You need proof of warming for adding 3 G
400 terminals in this area. 4 12
500 [ 1 1 1 1 | 2

QX-P4 (190 x 75 x 55 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

15| 25 4 6 10 16 25 35| 50| 70| 95| 120 150| 185| 240| 300
Strom [A]
e In diesem Bereich kann unter Beachtung der
4 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
10f 28 Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 9 18 73 . g i :
In this area you can add terminals in notice of

20 4 1 2 the references and the defined assembly

25 5( 12) 23 dimensions of the enclosure

35 3 9 22

50 7 18

63 2 8 30

80 3 9 34
100 4 9
125 3 9
160 3
200 2 7 21
225 Bestuckungen indiesem Bereich erfordern 4 8
250 einen gesonderten Erwdrmungsnachweis. 2 sl 10
315 You need proof of warming foradding 3 6
400 terminals in this area. 4 12
500 | 4 | I I | I ; B
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P5 (122 x 120 x 90 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

15| 25 4 6] 10/ 16| 25 35| 50f 70{ 95/ 120| 150/ 185| 240/ 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der

10l a3 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im

16 14 28 110 Gehduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.

20 6 16 32 In this area you can add terminals in notice of

the references and the defined assembly
25 7/ 18| 35 . .
dimensions of the enclosure

35 5 13 34

50| 2 11 28

63 3 13| 46

80 5/ 14| 52
100 6 13
125 51 13
160| 4 12
200 4 10 32
225 Bestlickungen indiesem Bereich erfordern 6 12
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 3 7 16
315 You need proof of warming foradding a4 9
400 terminals in this area. 2 6 19
soof | | 1 1 1 1 1 1 3

QX-P6 (220 x 120 x 90 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1.5] 25 4 6/ 10 16| 25| 35| 50| 70[ 95| 120/ 150| 185| 240/ 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10l a5 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 15 30; 118 ) ) _ )
20 6 17| 3a In this area you can add rer_mmafs in notice of
the references and the defined assembly

25 8 191 37 dimensions of the enclosure

35 5 14| 36

50 2 11 30

63 4, 14| 49

80 5 15 55
100 6| 14
125 5 14
160 5 13
200 4 11 35
225 Bestickungenindiesem Bereich erfordern 6 13
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 3 8l 17
315 You need proof of warming for adding 5 10
400 terminals in this areqa. 2 7 20|
500 | I I I I I I I 4
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BUREAU

EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P7 (160 x 160 x 90 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 25 4 6] 10| 16| 25| 35/ 50/ 70/ 95/ 120/ 150| 18s| 240! 300
Sirom [A]
Current [A] . .
In diesem Bereich kann unter Beachtung der
6 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im

10 48 Gehaduse beliebig zusétzlich bestiickt werden.

16 - 321 125 In this area you can add terminals in notice of

20 6 18| 36 the references and the defined assembly

25 9 20/ 39 dimensions of the enclosure

35 6 15 38

S0 2| 121 31

63 4, 14 52

80| 5| 16] 58
100 7] 15
125 6 15
160 5/ 13
200 5| 12 37
225 Bestuckungenindiesem Bereich erfordern 6 i4
250 einen gesonderten Erwdarmungsnachweis, 3 8 18
315 You need proof of warming for adding 5 11
400 terminals in this area. 2 7 22
500 | I | | I 1 | I 4

QX-P8 (260 x 160 x 90 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

15| 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150 185| 240/ 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10l 52 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehduse beliebig zusitzlich bestiickt werden.
16| 18| 34| 135 ) ) .
20 71 20 39 In this area you can add ter_mmais in notice of
the references and the defined assembly

25 9 22 42 dimensions of the enclosure

35 6 16| 41

50 2 13| 34

63 4 16| 56

80 6] 17| 63
100 7 16
125 6 17
160 5 15
200 5 13| 40
225 Bestiickungenin diesem Bereich erfordern 2 7 15
250 einen gesonderten Erwirmungsnachweis. 4 9 20
315 You need proof of warming for adding 2 5 12
400 terminals in this area. 2 8 23
seol | | | | 1 1 1 4
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P9 (360 x 160 x 90 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6] 10| 16| 25| 35 S0| 70| 95| 120 150, 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
iy = Gehause beliebi atzlich bestickt werd
I e n.
16l 18l 35| 138 ehause beliebig zusatzlic stiic erde
In this area you can add terminals in notice of
20 7| 20| 40 !
the references and the defined assembly
25 9| 22 43 1 .
dimensions of the enclosure
35 6 17| 42
SOL 2 13| 35
63 4 16| 58
80| 6/ 18/ 64
100 71 17
125 6| 17
160, 6] 15
200 5 13| 40
225 Bestiickungenin diesem Bereich erfordern 2 71 16
250 einengesonderten Erwdarmungsnachweis. 4 9 20
315 You need proof of warming for adding 2 5 12
400 terminals in this area. 2 8 24
500 l | l | | | | I 4

QX-P10 (200 x 250 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16| 25 35 50 70 95| 120| 150/ 185 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10l 65 Hinweise und derfestgelegten EinbaumaRe im
Gehduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16| 22| 43| 169
20l 9 25 49 In this area you can add terminals in notice of
the references and the defined assembly

25 12 27 53 dimensions of the enclosure

35 8 21 52

50 3 17 43

63 5 200 71

80 7 22 79
100 9 21
125 8 21
160 7 18
200 6 16 S0
225 Bestiickungen in diesem Bereich erfordern 2 9 19
250 einengesonderten Erwdarmungsnachweis. 5 12 25
315 You need proof of warming for adding 2 71 14
400 terminals in this area. 3 10 29
soof | | 1 1 1 0 1 5
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P11 (255 x 250 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120 150 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im

0 - Gehaduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.

16| 24/ 46 181 _ , ,

20 10 27 52 In this area you can add rer.m."na!s in notice of

the references and the defined assembly

25 13 29 57 dimensions of the enclosure

35 8 22 55

50 3 18 46

63| 6 21 76

80 8 23 85
100} 10 22
125 9 22
160 7 20
200 7 17 53
225 Bestiuckungenindiesem Bereich erfordern 2 10 21
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 5 i 74 26
315 You need proof of warming foradding 2 7| 16
400 terminals in this area. 3 11| 32
500] | | | l 1 | | | 6

QX-P11H (255 x 250 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150| 185 240| 300
Strom [A]
Currant [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
o Ml Gehause beliebig zusitzlich bestiickt werd
16| 28] 54| 210 - ' wergen:
In this area you can add terminals in notice of
200 11| 31| 61 !
25 sl 34| 66 the references and the defined assembly
dimensions of the enclosure
35 10| 26| 65
50 3] 21 53
63 7 25| 88
80 9 27| 99
100 12 26
125 10| 26
160 9| 23
200 8 20| 62
225 Bestuckungen indiesem Bereich erfordern 3 11 24
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 6] 15/ 31
315 You need proof of warming for adding 3 9 18
400 terminals in this area. 4 12 37
500 I I | | | l | | 7
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BUREAU
VERITAS

EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P12 (400 x 250 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 25 4 6/ 10] 16] 25| 35/ 50| 70{ 95/ 120| 150/ 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kannunter Beachtung der
10 % Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 26 50| 196 :
0l 10| 20 57 In this area you can add rer_minar's in notice of
the references and the defined assembly
25 14 32| 62 dimensions of the enclosure
35 9] 24| 60
50 3] 19/ 50
63| 6] 23| 82
80 9] 25| 92
100 11 24
125 9 24
160 8 21
200 7 18| 58
225 Bestuckungen in diesem Bereich erfordern 3 10 22
250 einen gesonderten Erwdarmungsnachweis. 5| 14, 29
315 You need proof of warming foradding 3 8 17
400 terminalsin this area. 3| 12| 34
500 | | | | | L | | 6
QX-P12H (400 x 250 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?
1,5 2,5 4 6| 10 16) 25| 35| 50/ 70| 95| 120/ 150/ 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
10 87 Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16] 30| 58| 225 . . . )
In this area you can add terminals in notice of
20 12 34 65 the references and the defined assembly
25 16 37 71 dimensions of the enclosure
35 11] 28| 69
50 4 22| 57
63 71 26| 94
80 10{ 29| 105
100 12| 28
125 11| 28
160 9] 25
200 9| 21| 66
225 Bestiickungen in diesem Bereich erfordern 3 12 26
250 einen gesonderten Erwdrmungsnachweis. £ 16 33
315 You need proof of warming for adding 3 9 19
400 terminals in this area. 4 13 39
500 I | | | | | I | 2| 7
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P13 (405 x 400 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10l o1 Hinweise und derfestgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 31 61| 236 ) ) )
In this area you can add terminals in notice of
20| 13 35 68 :
the references and the defined assembly
= 170 391 75 dimensions of the enclosure
35 11 29 72
50 4 23 60
63 8 28 99
80 10 31| 111
100 13 29
125 11 29
160 10 26
200 9 22 70
225 Bestlickungenindiesem Bereich erfordern 3 13 oy
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 71 16| 34
315 You need proof of warming for adding 3 10| 20
400 terminals in this area. 4 14| 41
500 [ 1 1 1 1 1 | 2| 8

QX-P13H (405 x 400 x 200 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1.5] %5 4 6/ 10)] 16 25| 35 50f 70| 95/ 120{ 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A)
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10l 103 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehaduse beliebig zusdtzlich bestiickt werden.
16| 35| 68 266 ‘ o ‘
200 14| a0 77 In this area you can add rer_rr:;na!; in notice of
the references andthe defined assembly

25 19 43 &4 dimensions of the enclosure

35 13| 33| 82

50 4 26| 67

63 9] 31 111

80 12 35| 125
100 15| 33
125 13 33
160 11| 29
200 10 25 78
225 Bestiickungen indiesem Bereich erfordern 4 14 31
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 7 18] 39
315 You need proof of warming for adding 4 111 23
400 terminals in this area. 5 16| 46
500 | l l | l | | | ¢ 9
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EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 13 ATEX 1 616 Revision 2

QX-P15 (600 x 250 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5| 25 4 6 10 16f 25| 35| 50| 70| 95| 120f 150/ 185/ 240/ 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10 78 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehduse beliebig zusiatzlich bestiickt werden.
16] 26| 52| 201 . ) ) )
20 1 30| s8 In this area you can add terfmna.‘s in notice of
the references and the defined assembly
25 14 33 64 dimensions of the enclosure
35 9| 25| 62
50 3] 20| 51
63 6| 24, 84
80 9] 26| 95
100 11 25
125 10 25
160 8 22
200 8 19 59
225 Bestickungen in diesem Bereich erfordern 3 11 23
250! einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 6 14 29
315 You need proof of warming foradding 3 8 17
400 terminals in this area. 4 12 a5
500 | | | | | | | | 7
QX-P15H (600 x 250 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 in diesem Bereich kann unter Beachtungder
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
0 78 Gehaduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16] 26| 52| 201 ) . . .
2ol 111 30| s In this area you can add rerm:nals in notice of
the references and the defined assembly
25 14] 33 64 dimensions of the enclosure
35 9| 25| 62
50 31 20| 51
63 6| 24| 84
80 9] 26| 95
100 11 25
125 10| 25
160 8| 22
200 8 19| 59
225 Bestlickungen in diesem Bereich erfordern 3 11 23
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 6 14| 29
315 You need proof of warming for adding 3 8 17
400 terminals in this area. 4 12 35
soofl | | | 0 111 7
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Metallgehause:

QX-V1I (150 x 100 x 60 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120 150 185| 240| 300
Strom [A]
oot !’qé In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und derfestgelegten EinbaumaRe im
101 33 Gehduse beliebig zusitzlich bestiickt werden.
16 11 22 86 " 5 ] :
In this area you can add terminals in notice of

20 4 13| 25 the references and the defined assembly

25 6 14| 27 dimensions of the enclosure

35 4 10, 26

50 8 22

63 2 10| 36

80, 3 11} 40
100 4 10
125 4] 10
160 3
200 3 8 25
225 Bestuckungenindiesem Bereich erfordern al 10
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis., 2 & 12
315 You need proof of warming for adding 3 7
400l terminals in this area. 5| 15
500 | | | | | | | 3

QX-V21 (150 x 150 x 80 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10, 16j 25| 35/ 50| 70/ 95| 120| 150/ 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A] = 7
In diesem Bereich kann unter Beachtung der
6 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im

10 44 Gehaduse beliebig zusitzlich bestiickt werden.

o B B I In this area you can add terminals in notice of

20 6 17| 33 the references and the defined assembly

25 8 18/ 36 dimensions of the enclosure

35 5 14| 35

50 2 11 29

63 3 13| 48

80 5 15| 53
100 6 14
125 5 14
160 5 12
200 4 11 33
225 Bestlickungen in diesem Bereich erfordern 6| 13
250 einen gesonderten Erwarmungsnachwels. L 8 16
315 You need proof of warming for adding 4 10
400 terminals in this area. 2 6] 20
500 | 1 l | | | | | 4
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QX-V3I (200 x 150 x 60 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,51 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120/ 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current fA] : .
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
100 41 Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
- # 27 106 In this area you can add terminals in notice of
20 3 16/ 30 the references and the defined assembly
25 71 17) 33 dimensions of the enclosure
35 5 13| 32
50| 10, 27
63 3 12 44
80| 4 14| 49
100 6 13
125 5 13
160 4 11
200 4 10f 31
225 Bestuckungenindiesem Bereich erfordern 5 12
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 3 7 15
315 You need proof of warming foradding 4
400 terminals in this area. 2 6 18
500 I S I I — 3
QX-V4l (200 x 200 x 80 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?
1,5 2,5 4 6| 10 16/ 25| 35/ 50/ 70| 95| 120| 150/ 185| 240| 300
Strom [A]
i In diesem Bereich kann unter Beachtungder
9 Hinweise und der festgelegten EinbaumalRe im
10 51 Gehduse beliebig zusatzlich bestickt werden.
10 U W 1 In this area you can add terminals in notice of
20 7\ 201 38 the references and the defined assembly
25 9 211 42 dimensions of the enclosure
35 6 16/ 40
50| 2 13 33
63 4 15| 55
80 6 17| 62
100 7 16
125 6| 16
160 5 14
200 5 12 39
225 Bestiickungenindiesem Bereich erfordern ] 7 15
250 einen gesonderten Erwdarmungsnachweis. 3 gl 19
315 You need proof of warming for adding 2 5 11
400 terminals in this area. 2 8 23
sofl | || f 11 | a
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QX-V5I (200 x 200 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120{ 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
In diesem Bereich kann unter Beachtung der
. Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im

iy A2 Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.

e s s In this area you can add terminals in notice of

20 9 24 47 the references and the defined assembly

25 1) 26 51 dimensions of the enclosure

35 7 20 49

50| 3 16 41

63 5 19 68

80 7 21 76
100 9 20
125 8 20
160 ) 18
200, 6 15 47
225 Bestiickungen indiesem Bereich erfordern 2 9] 18
250 einen gesonderten Erwdrmungsnachweis. 4 11 23
315 You need proof of warming foradding 2 6| 14
400 terminals in this area. 3 9] 28
500] | | | | | | | | B

QX-V6l (200 x 200 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5] 2,5 4 6 10 16| 25 35 50 70 95| 120] 150| 185| 240 300!
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10 74 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
16 25 20| 191 Gehduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
20 10 28 55 In this area you can add terminals in notice of the
25 13 31 60 references and the defined assembly dimensions
35 9 23 59
50 3 19 48
63 6 22 80
80 8 25 90
100 10f 23
125 9 24
160 8 21
200 7 18 56
225 Bestlickungen in diesem Bereich erfordern 2 10 22
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 5 13 28
315 You need proof of warming for adding 2 8 16
400 terminals in this area. 3 11 33
500) | | | | | | | | 6
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QX-V71 (300 x 150 x 80 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

.51 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120| 150| 185| 240 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kannunter Beachtung der
10l a8 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestickt werden.
16 16 32 125
In this area you can add terminals in notice of
20 7 19 36 :
the references and the defined assembly
5 4 & & dimensions of the enclosure
35 6 15 38
50 2 12 32
63 4 14 52
80 5 16 59
100 7 15
125 6 15
160 ] 14
200 5 12 37
225 Bestiuckungenindiesem Bereich erfordern 7 14
250 einen gesonderten Erwdarmungsnachweis. 3 8 18
315 You need proof of warming for adding 5 11
400 terminals in this area. 2 71 22
soof | || |1 | | a
QX-V8I (300 x 200 x 80 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?
1.5 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120{ 150| 185| 240| 300
Strom [A]
el In diesem Bereich kann unter Beachtung der
§ Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
100 56 Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 19 37| 144 In this area you can add terminals in notice of
20 8 21 42 the references and the defined assembly
25 10f 23] 45 dimensions of the enclosure
35 7 18 44
50 2 14 36
63 4 17 60
80 6 19 67
100 8 18
125 7 18
160 6 16
200 5 13 42
225 Bestluckungenindiesem Bereich erfordern 2 8 16
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 4 10 21
315 You need proof of warming foradding 2 6] 12
400 terminals in this area. 2 8 25
soof | | | 111 1 5
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QX-V9I (300 x 200 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5|] 2,5 4 6] 10| 16| 25| 35/ 50/ 70/ 95| 120[ 150/ 185 240/ 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
10| 67 B i e f
Gehause beliebig zusitzlich bestiickt werden.
16] 23| 44| 173 )
In this area you can add terminals in notice of
20 9| 26/ 50 ;
25 I8 - the references and the defined assembly
12 dimensions of the enclosure
35 8 211 53
50 3| 17| 44
63 5 20| 72
80 7 22 81
100 9 21
125 8 21
160 7] 19
200 6| 16/ 51
225 Bestuckungenindiesem Bereich erfordern 2 9 20
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 5 12 25
315 You need proof of warming for adding 2 7 15
400 terminals in this area. 3 10 30
500 | | I f | | | I 6

QX-V101 (300 x 200 x 200 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5/ 2,5 4 6/ 10f 16| 25| 35/ 50/ 70| 95/ 120{ 150/ 185| 240/ 300
Strom [A]
Currenl [A)
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
1l 89 Hinweise und derfestgelegten EinbaumaRe im
16| 30| s9| 231 Gehduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
In this area you can add terminals in notice of
201 12| 34| 67 :
the references and the defined assembly
25 16/ 38| 73 . :
dimensions of the enclosure
35 1] 28 71
50 4 23| 59
63 71 271 97
80 10| 30| 108
100 13| 28
125 11| 29
160 10| 25
200 9 22 68
225 Bestuckungen in diesem Bereich erfordern 3] 12| 26
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 6 16 34
315 You need proof of warming for adding 3 9 20
400 terminals in this area. 4 14 40
sl | 1 | [ 1 1 1 | 2l 8
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QX-V11I (300 x 300 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
i 5 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16| 26 51| 198 . 4 .
In this area you can add terminals in notice of
20 11 30 57 ;
the references and the defined assembly
25 ¥ 321 & dimensions of the enclosure
35 9 24 61
50 3 20 50
63 6 23 83
80 9 26 93
100 11 24
125 10 25
160 8 22
200 8 19 58
225 Bestuckungenin diesem Bereich erfordern 3 11 23
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 5 14 29
315 You need proof of warming foradding 3 8 17
400 terminals in this area. 3 12 35
500 | l I | | I I | 7

QX-V121 (300 x 300 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150| 185| 240( 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtungder
10l 88 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16 30 58| 228 ) ) ) )
In this area you can add terminals in notice of
20 12 34| 66 :
the references and the defined assembly
25 16 37 A dimensions of the enclosure
35 11 28 70
S0 4 23 S8
63 7 271 96
80 10| 30| 107
100 13 28
125 11 28
160 10 25
200 9 22 67
225 Bestickungen in diesem Bereich erfordern 3 12 26
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 6 16 33
315 You need proof of warming for adding 3 9, 20
400 terminals in this area. 4] 13| 40
- S I Wioss) St W, (e iy 2| 8
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QX-V13I (300 x 300 x 200 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5/ 2,5 4 6 10 16| 25| 35| 50f 70| 95| 120| 150, 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
10l 100 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16| 34| 66| 257 ) _
2ol 14| 38| 74 In this area you can add terminals in notice of
the references and the defined assembly

25 18] 42 81 dimensions of the enclosure

35 12 32, 79

50 41 26| 65

63| 8/ 30| 108

80 11 34 121
100 14| 32
125 13| 32
160 11 28
200 10| 24 76
225 Bestuckungenindiesem Bereich erfordern 3 4y 30
250 einengesonderten Erwdarmungsnachweis. 7 18 38
315 You need proof of warming for adding 3] 11} 22
400 terminals in this area. 5 15 45
soof | | | 1 1 ] 3 2l 9

QX-V141 (380 x 380 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120] 150| 185| 240{ 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
10} 100 i L PR i
Gehaduse beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16| 34| 66| 257 )
In this area you can add terminals in notice of
201 14| 38| 74 :
- the references and the defined assembly
25 u dimensions of the enclosure
35 12 321 79
50 4/ 26| 65
63 8/ 30| 108
80 11| 34| 121
100 14| 32
125 13| 32
160 11} 28
200 10| 24, 76
225 Bestiickungen in diesem Bereich erfordern 3 14 30
250 einen gesonderten Erwdarmungsnachweis. 7l 18] 38
315 You need proof of warming for adding 3 11 22
400 terminals in this area. 5 15| 45
soo | | | 1 1 ] 2| o9
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QX-V15I (380 x 380 x 200 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5] 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95| 120| 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
0l 111 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehduse beliebig zuséatzlich bestiickt werden.
16 38 74| 287 : ) ) _
In this area you can add terminals in notice of
20 16 43 a3 ;s
the references and the defined assembly
25 00 471 91 dimensions of the enclosure
35 14 35 88
50 5 29 73
63 9 34f 120
80 13 37| 135
100 16| 35
125 14 36
160 12 31
200 11 27 85
225 Bestuckungenin diesem Bereich erfordern 4 16| 33
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 8 200 42
315 You need proof of warming foradding 4 121 25
400 terminals in this area. 5 17 50
500 | | | | | | l | 2 10

QX-V161 (400 x 150 x 80 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6/ 10| 16| 25/ 35/ S0/ 70| 95/ 120/ 150 185| 240 300
Strom [A]
Currenl [A]
In diesem Bereich kann unter Beachtung der
6 . : ; ;
i " Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
. Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16| 16| 32| 126 ) . ; ;
30 7 19| 36 In this area you can add terminals in notice of
the references and the defined assembly

25 9 20/ 40 dimensions of the enclosure

35 6| 15/ 39

sot 2 12| 32

63 4, 15| 53

80 5| 16| 59
100 71 15
125 6] 16
160 5| 14
200 5 12| 37
225 Bestlickungenin diesem Bereich erfordern 7 14
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis, 3 gl 18
315 You need proof of warming foradding 5 11
400 terminals in this area. 2 71 22
sof | | 1 11 1 1 | a
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QX-V171 (400 x 200 x 120 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

1,5 2,5 4 6/ 10 16| 25| 35| 50| 70| 95| 120/ 150| 185| 240| 300
Strom [A]
Current [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtungder
10l 68 Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
Gehause beliebig zusatzlich bestiickt werden.
16| 23| 45| 177 ) . )
In this area you can add terminals in notice of
20 9| 26| 51 .
the references and the defined assembly
25 12 29 56 dimensions of the enclosure
35 8 22| 54
50, 3f 171 45
63 6] 21| 74
80 8 23| 83
100 10 22
125 8 22
160 7 19
200 7| 174 52
225 Bestickungenindiesem Bereich erfordern 2 9 20
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 5 12l 26
315 You need proof of warming for adding 2 71 15
400 terminals in this area. 3] 10l 31
500 I N I N S N 6

QX-V18I (400 x 200 x 160 mm)
Querschnitt / Cross-section in mm?

158 2.5 4 6 10 18| 25| 35| 5S50f 70{ 95| 120/ 150 185| 240| 300
Strom [A]
Currenl [A]
6 In diesem Bereich kann unter Beachtung der
Hinweise und der festgelegten EinbaumaRe im
o = Gehause beliebig zusitzlich bestiickt werden
u .
16| 27| 52| 208 € ¢
In this area you can add terminals in notice of
200 11 30, 59 3
2 1l 33l es the references and the defined assembly
= dimensions of the enclosure
35 10 25| 63
50 3 201 S2
63 7 24| 86
80 9] 27| 9
100 11 25
125 10| 25
160 8 22
200 8 19| 60
225 Bestickungenindiesem Bereich erfordern 3 11 23
250 einen gesonderten Erwarmungsnachweis. 6 14! 30
315 You need proof of warming for adding 3 8| 18
400 terminals in this area. 4 12| 36
500 | | | | | | I | 7
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